




















　冷暖房熱負荷計算は高岡キャンパス内の 231 教室と234 教室を試







した。室の総窓面積は 231 教室が 16.260 ㎡で、234 教室は
21.948㎡である。
　シミュレーション期間は、暖房期間を 10 月 20 日～ 5 月 5 日、冷
房期間を 5 月 6 日～ 10 月 19 日とした。また、暖房温度を 18℃、
冷房温度を 27℃に設定した。1 日の冷暖房使用時間は、授業時間帯
である 8～ 18 時までの使用設定とし、休日の使用は無いものと想定
した。現存の窓仕様は金属製サッシ・単板ガラスで、熱貫流率は熱負
荷ソフトのマニュアルの数値を参考に、6.51（W/ ㎡ K）とした。シミュ
レーション結果は図 2 に示す。231 教室は冷房負荷が 234 教室より
大きく、暖房負荷では 234 教室より小さいことが分かった。これは、
231 教室の窓面積が 234 教室より小さい分、熱が逃げにくく、日射
熱がたまりやすい室環境であることが原因だと考えられる。対して、
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CO2 排出量削減率とコスト比の散布図は図 5、図 6 に示す。削減率は
両散布図とも遮熱複層ガラスが高く、特に木製サッシと金属樹脂複合
サッシの組み合わせの値が高かった。しかし、金属樹脂複合サッシに
比べて木製サッシは約 3.9 倍のコスト費用がかかるため、金属樹脂複
合サッシ・遮熱複層ガラスを使用した方が、低コストである。したがって、
231・234教室に最も費用対効果のある選定窓は、金属樹脂複合サッ
シ・遮熱複層ガラスであるといえる。
5. まとめ
　
　各教室とも、熱負荷量の値が現状窓・選定窓で異なったが、最終的
な改善窓の提案は同じものとなった。やはりコスト面を含めると、比
較的安価な金属樹脂サッシを使用することが適しているといえる。ま
た、今回のシミュレーションは二つの教室窓を対象としたが、同じ地域・
気候でも建物の方位の違いによって、窓の熱負荷削減量にも差が生じ
ることが分かった。いずれにせよ、どの選定窓も現存の熱負荷量の削
減に効果が見られるため、現存の断熱性能より優れたサッシ・ガラス
への変更が、省エネルギーにつながることであるといえる。
